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Evita que válvulas perto de andaimes tenham a sua 
posição acidentalmente alterada

O que aconteceu:

Durante um trabalho de manutenção 
que, envolvia um andaime, uma 
válvula foi inadvertidamente aberta. 
Esta válvula ficava na linha de 
abastecimento de um pote de 
selagem de uma bomba e, continha 
um líquido inflamável. Como a linha 
de saída do pote de selagem também 
tinha sido inadvertidamente aberta, 
cerca de 9 toneladas de líquido foram 
libertadas de um coletor para um 
fosso.

Aspetos:
As hastes de válvulas de esfera vermelhas, podem ser facilmente 

abertas quando tocadas acidentalmente. A presença de um andaime 
aumenta esta probabilidade, devido à circulação de pessoas na área 
e ao manuseio de peças de andaimes pelos montadores, que podem 
tocar acidentalmente na haste.
O plano para isolamento de uma bomba deve incluir o fecho do 

líquido de selagem, contemplando tanto as entradas como as saídas 
do pote de selagem. O sistema LOTO ajuda a prevenir uma alteração 
acidental da posição de válvulas.
No momento de se verificarem os andaimes para autorizar a sua 

utilização, é boa prática verificar a existência de válvulas manuais 
vulneráveis que possam ter a sua posição  facilmente alterada e, 
bloquear as mesmas.
Existem hastes que são menos suscetíveis de terem a sua posição 

alterada acidentalmente, uma vez que é necessário primeiro aperta-
las ou pressiona-las.
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