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Cuidado com a combustão lenta de pós no interior de silos

O que aconteceu:
Os operadores notaram 
um cheiro a queimado 
vindo dos silos de farinha 
de trigo. Durante as 
tentativas para controlar o 
material em combustão 
(lenta), ocorreu uma 
explosão que provocou a 
rotura do topo do silo.   

Aspetos:
Os pós orgânicos podem-se auto-aquecer devido à oxidação e, 

potencialmente desencadear um incêndio e explosão. O auto-
aquecimento biológico em materiais agrícolas, como o trigo, é 
acelerado pela presença de água. Produtos oleosos como, 
sementes de girassol são propensos a uma oxidação química 
exotérmica.
As combustões lentas podem criar CO, um gás tóxico e 

inflamável. 
Durante uma combustão lenta, a perturbação do pó no espaço 

livre do silo, pela entrada de ar, pode dar início a uma explosão.
Tem atenção à água, que às vezes não consegue penetrar no 

local do foco de incêndio, pode provocar o intumescimento de 
pó contido silo e com isso, sobrecarregar o silo.
O combate ao incêndio é complexo, demorado e requer ajuda 

especializada. Por vezes, utiliza-se N2 ou CO2.
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