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Evita danos em tubagens durante trabalhos de escavação

O que aconteceu:
Durante uma escavação para 
reparação de um gasoduto de 
gás natural de 80 bar, uma placa 
de aço corrugado que tinha sido 
introduzida na linha teve uma 
rotura (Oppau, Alemanha 2014). 
O gás libertado explodiu, 
provocando um “jet fire” de 
grandes dimensões numa área 
habitada. O incidente provocou 
duas fatalidades e danos na 
envolvente.  

Aspetos:
Danos provenientes do calor libertado afetaram edifícios e 

automóveis num raio de 200m. 
Realiza uma analise de riscos antes de iniciar os trabalhos de 

escavação. Utiliza autorizações de trabalho específicas para 
aprovar estas atividades.
Conhece a posição exata das tubagens enterradas antes de 

iniciar um trabalho de escavação. Não confies nas plantas. 
Valida sempre a localização exata no terreno.
Recorre a técnicas não agressivas para a escavação como 

utilização de ferramentas manuais ou aspiradores.
Reduz o número de pessoas no local da escavação para o 

mínimo indispensável.
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