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Ознайомтеся з ризиками, пов’язаними з 
переповненням резервуарів для зберігання бензину

Аспекти:

⮚Аварій, подібних до тієї, що сталася в Бансфілді, можна уникнути та/або 
пом’якшити за допомогою:

o належним чином обслуженої та перевіреної автоматичної системи 
запобігання переповненню, яка автоматично зупиняє подачу рідини до 
резервуара;

o системи виявлення легкозаймистих газів та рідин у захисній оболонці, яка 
подає сигнал тривоги в диспетчерську;

o добре розробленого та відпрацьованого плану реагування на надзвичайні 
ситуації.

➢ У Бансфілді знадобилося лише 25 хвилин, щоб утворилася хмара пари 
шириною 500 м і глибиною до 4 м. Краплі, що падали, випаровувалися та 
спричиняли утворення великої хмари легкозаймистої пари. 

➢ Велика хмара легкозаймистої пари може перейти у детонацію, яка може 
бути спричинена перенасиченням. У Бансфілді вважалося, що густа 
рослинність сприяла цьому.

➢ Катастрофічні випадки переповнення резервуарів, подібні до того, що 
стався в Бансфілді, трапилися в Джайпурі (Індія, 2009 р.), Баямоні (Пуерто-
Рико, 2009 р.) та Конакрі (Гвінея, 2023 р.). 

Що трапилось: 

Внаслідок переповнення резервуара на 
нафтобазі в Бансфілді утворилася хмара 
легкозаймистих парів, яка спалахнула, що
спричинило вибух (VCE). Це призвело до 
пошкодження інших резервуарів, що, у 
свою чергу, спричинило велику тривалу
пожежу.
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