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Zrozum zagrożenia związane z przepełnieniem 
zbiorników magazynowych benzyny

Aspekty:

⮚Wypadkom takim jak w Buncefield można zapobiec i/lub złagodzić ich 
skutki poprzez:
o Dobrze utrzymany i przetestowany automatyczny system zapobiegania 

przepełnieniu, automatycznie zatrzymujący dopływ do zbiornika 
o Wykrywanie palnych gazów i cieczy w zbiorniku retencyjnym, 

uruchamiające alarm w sterowni.
o Dobrze opracowany i przećwiczony plan reagowania kryzysowego. 
⮚W Buncefield utworzenie chmury par o szerokości 500 m i wysokości 

do 4 m zajęło zaledwie 25 minut. Spadające krople odparowywały, 
powodując powstanie dużej chmury palnych par.
⮚Duża eksplozja chmury oparów (VCE) może przekształcić się w detonację, 

co może być ułatwione przez ograniczenie przestrzeni. W Buncefield
zakładano, że przyczyną tego zjawiska była gęsta roślinność.
⮚Katastrofalne przepełnienia zbiorników, takie jak to w Buncefield, miały 

miejsce w Jaipur (Indie, 2009), Bayamon (Portoryko, 2009) i Conakry
(Gwinea, 2023).

Co się stało: 

W wyniku przepełnienia zbiornika w 
magazynie ropy naftowej w Buncefield
powstała łatwopalna chmura oparów, 
która zapaliła się, powodując wybuch 
(VCE). Uszkodziło to inne zbiorniki 
magazynowe, powodując duży, 
długotrwały pożar.

Modelowanie 
powstawania chmury 

gazowej Atkinson i in., 

2014
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