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Cuidado com os perigos pirofóricos

O que aconteceu: 

Uma coluna de destilação numa refinaria foi 
parada, limpa e aberta para manutenção. O 
ar começou a reagir com FeS e depósitos de 
carbono dentro da coluna. A coluna colapsou 
devido ao aquecimento do fogo interno.

Aspetos:

⮚Os equipamentos de ferro na indústria oil&gas podem formar 
FeS no seu interior. As colunas de enchimento são propensas a 
isso. Ao serem abertas, o FeS reage com o oxigénio mesmo à 
temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura, os 
resíduos de (hidro)carbonetos também podem arder e o calor 
pode enfraquecer rapidamente os equipamentos metálicos.
⮚Antes de abrir colunas em refinarias, considerar os perigos 

associados a resíduos pirofóricos ou com autoaquecimento.
⮚Métodos de limpeza química podem reduzir o risco de incêndios 

no enchimento ao remover materiais combustíveis mas não se 
pode assumir que sejam suficientes para eliminar o perigo.
⮚Humedecer frequentemente e monitorizar a temperatura pode 

ajudar a controlar o calor da oxidação após a abertura.
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