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Evitare il collasso dei serbatoi a causa 
delle basse temperature ambientali

Cosa è successo: 

Una cisterna ferroviaria contenente butano è collassata durante 
una notte fredda.

Aspetti critici:

⮚Al di sotto del punto di ebollizione del butano (-0.5 °C), la 
pressione all’interno del serbatoio chiuso diventa inferiore a quella 
atmosferica (0.72 bar a -15°C e 0.57 bar a -20°C).

⮚Sebbene il metallo sembri resistente, la forza (F) può essere 
elevata a causa dell'ampia superficie (A): F = δP x A.

⮚La progettazione intrinsecamente sicura consiste nel costruire 
serbatoi completamente resistenti al vuoto (pareti più spesse).

⮚Altre soluzioni consistono nel mantenere una certa temperatura 
mediante tracciamento termico, e in caso di emergenza iniettare 
un gas inerte.

⮚Con contenuti infiammabili come il butano devono essere evitati i 
dispositivi rompivuoto, per evitare pericoli di esplosione.
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